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令和６年度 砂山公園プール 修繕工事要望（ 写真） 

 

 

施 設 名 富士マリ ン プール 場 所 名 場内ほか 

  

■①スラ イ ダー階段 ■②スラ イ ダー本体滑走面の塗膜剥がれ 

  

■③スラ イ ダー着水 ■③同左 

  

■④壁面立ち上がり 部塗装 ■④同左( 参考)  

図表３　開業前の修繕・改修業務の対象項目　　
番号１　ストレートスライダー撤去工事



 

令和５年度 砂山公園プール 修繕工事要望（ 写真） 

 

 

 

 

 

施 設 名 富士マリ ン プール 場 所 名  

  

■⑤さ ざ波プール底面亀裂 ■⑥さ ざ波入口渚部底面 

  

■⑥破損状況 ■⑦子供プール壁面 

  

■⑧カ スケード  ■⑧同左 拡大 

図表３　開業前の修繕・改修業務の対象項目　　
番号11・12・13　こども、さざ波、せせらぎプール改修①



 

令和６年度 砂山公園プール 修繕工事要望（ 写真） 

 

 

 

 

 

施 設 名 富士マリ ン プール 場 所 名  

  

■⑨スロープ部 ■⑩北側滑り 台着水部 仮マッ ト 設置 

  

■⑪電気 BOX ■⑪同左 拡大 

  

■⑫せせら ぎ底面 仮補修 ■⑬排水バルブ格納蓋 

図表３　開業前の修繕・改修業務の対象項目　　
番号11・12・13　こども、さざ波、せせらぎプール改修②



 

令和６年度 砂山公園プール 修繕工事要望（ 写真） 

 

 

 

 

 

施 設 名 富士マリ ン プール 場 所 名  

  

■⑭各ピッ ト 点検口 ■⑭同左 拡大 

 

■⑮イ ンタ ーロッ キング不陸 ■⑮不陸・ 段差あり  

  

■⑯シャ ワー ■⑯同左 拡大 

図表３　開業前の修繕・改修業務の対象項目　　
番号14　インターロッキング修繕
番号15　プールサイド機械室蓋修繕



 

令和６年度 砂山公園プール 修繕工事要望（ 写真） 

 

 

 

 

 

施 設 名 富士マリ ン プール 場 所 名  

  

■⑰タ イ ル剥がれ ■⑱第 2 機械室 照明 

  

■⑲屋上テント  北側 ■⑲同左 南側 

  

■⑳救護室 ■ 屋上 水道付近 

図表３　開業前の修繕・改修業務の対象項目　　
番号19　管理棟屋上日除けテント撤去・復旧工事



 

令和６年度 砂山公園プール 修繕工事要望（ 写真） 

 

 

 

 

 

施 設 名 富士マリ ン プール 場 所 名  

  

■ メ イ ン時計 電波式に変更 ■ 東側時計 

  

■ 監視カ メ ラ ・ スピーカ ー ■ 男子更衣室 女子同様 

  

■ 東側男子ト イ レ ■ 東側芝生休憩スペース 

図表３　開業前の修繕・改修業務の対象項目　　
番号18　監視カメラシステム更新
番号20　更衣室床面塗装修繕



 

令和６年度 砂山公園プール 修繕工事要望（ 写真） 

 

 

 

 

 

施 設 名 富士マリ ン プール 場 所 名  

  

■ 換気口 木製 BOX ■ フ ィ ルム劣化 

  

■ フ ィ ルム劣化 ■ 事務所 放送機材 

  

■ 防風ネッ ト  ■ 同左 

図表３　開業前の修繕・改修業務の対象項目　　
番号17　防風ネット取替
番号22　管理棟改修


